
Tilkobling mellom NES og brannsentral.  

 
Det vi trenger når dere som autorisert branninstallatør skal koble NES til brann 
sentralen! 
 

• 1 stk leder + 24 volt fast spenning 
• 1 stk leder – 24 volt fast spenning 
• 1 stk leder + 24 volt når brann alarmen utløses. 

 

Det er viktig at fast spenning og brutt spenning kommer fra samme strømforsyning da 
de bruker felles minus.  

Dersom det er lange lengder mellom plassering for safe og brannsentral kan safe 
leveres med egen strømforsyning slik at man bare trenger en I/O boks på en av 
brannalarmens sløyfer dersom alarmen tillater bruk av dette.   

 


